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Térgy: a 627/2008. szamu hatdrozatban foglalt GSZ IX. kévetelmény modositasa

A Magyar Energetikai és Kodzmi-szabalyozasi Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky Ut 52.; a tovabbiakban: Hivatal) kérelem alapjan indult kézigazgatasi
hatésagi eljarasban meghozta a kdvetkez6

HATAROZATOT.

A Hivatal az OPUS TITASZ Aramhaélézati Zrt. (székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u.
41.), villamosenergia eloszt6i engedélyes (a tovabbiakban: Engedélyes) részére
egyedi felhasznalokat érinté minimalis minéségi kovetelményeket meghatarozo,
627/2008. szamu hatarozat (a tovabbiakban: GSZ hatarozat) A.) mellékletének 1.2.
pontjat akként modositja, hogy 2026. jalius 1. napjatol hatarozatlan ideig a GSZ
IX. pontban meghatarozott fesziiltségmindségi kdovetelmények kozal térlésre
kerll az alabbi kikodtés: ,A felhaszndalasi hely csatlakozasi pontjan az Engedélyes a
névleges feszlltség £7,5 % (ledgazasi ponton +8/-7%) tartomanyon belil szolgaltatja
a villamos energiat normal izeméllapotu egyhetes mérése alatt (barmely nap) a napi
barmely 10 percre atlagolt értékek 95%-aban.”

A hatarozat ellen koézigazgatasi per indithatd a hatarozat kozlésétdl (atvételétél)
szamitott 30 (harminc) napon belll. A keresetlevelet a Févarosi Torvényszéknek
cimezve a Magyar Energetikai és Koézmi-szabalyozasi Hivatalhoz kell benydjtani az
elektronikus ugyintézés szabalyainak megfelel6 Grlapon keresztul, amely a kdovetkezd
helyen érhetd el: https://magyarorszag.hu/szuf ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-
8f51-aae40fea393b A keresetnek a végrehajtasra halaszté hatalya nincs. A Févarosi
Torvényszék elbtti perben kotelezd a jogi képviselet. A Fdvarosi Torvényszék a
keresetet targyalason kivul biralja el, targyalas tartasa a keresetlevélben kérhet6. A
kozigazgatasi per illetéke 30.000,- Ft, amelynek el6zetes medgfizetése aldl
mentestlnek a felek.

Tiszta energia, fenntarthato kérnyezet

Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky ut 52. Kézponti e-mail: mekh@mekh.hu
Postacim: 1388 Budapest, Pf. 89 Web: www.mekh.hu
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Az Engedélyes a 10.000,- Ft, azaz tizezer forint igazgatasi-szolgaltatasi dijat
megfizette. A Hivatalnak egyéb eljarasi kdltség megtéritésérél nem kellett dontenie,
mert az eljaras soran ilyen kdltség nem merult fel. A Hivatal intézkedik a hatarozat
Hivatal honlapjan tortén6 kozzétételérél.

INDOKOLAS

A villamos energiaroél szol6 2007. évi LXXXVI. térvény (a tovabbiakban: Vet.) 57/A. 8§
(1) bekezdése szerint a Hivatal hatarozatban Aallapita meg az engedélyesek
tevékenységének minimalis mindéségi kovetelményeire és elvart szinvonalara
vonatkozé6 min6éségi mutatdkat. A Hivatal az Engedélyes részére az egyedi
felhasznaldkat érinté minimalis minéségi koévetelményeket a GSZ hatarozatban
allapitotta meg. Az egyedi felhasznaldkat érinté minimalis minéségi kdvetelmények
részletszabalyait, a mindségi kdvetelmények nem teljesitésének kovetkezményeit, a
kovetenddé eljarasrendet valamint kovetelmények teljesitésérél szdélo éves
jelentéstételi kotelezettségre vonatkozd részletszabalyokat a GSZ hatarozat A-D
mellékleteiben rogzitette a Hivatal.

A Vet. 57/A. 8 (6) bekezdése alapjan a Hivatal az Engedélyes tevékenységére
vonatkozo minimalis mindségi kovetelményeket és az elvart szolgaltatasi szinvonalat
meghatarozé minéségi mutatokat megallapitdé hatarozatat — a kortulmények jelentés
megvaltozdsa esetén — az Engedélyes kérelmére modosithatja.

Az Engedélyes a Hivatalhoz 2026. majus 27. napjan érkezett beadvanyaban kérte
a GSZ hatarozat modositasat a GSZ IX. ,Fesziiltség a kisfesziiltségli felhasznalasi
hely csatlakozasi pontjan” kovetelményre vonatkozéan azzal, hogy a névleges
feszliltség +7,5%-0s tartomanyaban valo tartdsara vonatkozo kotelezettség keriljon
torlésre.

Az Engedélyes a GSZ hatarozat modositasarairanyuld kérelmében az alabbiakat
adta el6:

Az Engedélyes kifejtette, hogy a GSZ hatarozat kibocsatasa 6ta eltelt id6ben mind az
Eurdpai Unidban, mind Magyarorszagon, mind kézvetlenil az Engedélyes ellatasi
terlletén jelent6és mértékben megvaltoztak a jogi, gazdasagi, miszaki feltételek,
amelyek szikségessé és indokoltta teszik a GSZ I1X. kdvetelmények modositasat. Az
Engedélyes ismertette, hogy 2008. és 2026. kodzott a — jelentés mértékben
id6jarasfuggd — megujuld energiaforrasbdl szarmazo termelés, és ezen belul a
haztartasi méretl kiserémivek (HMKE) termelése ugrasszerlen megnétt. A
fotovoltaikus kapacitas Magyarorszagon 18 év alatt a jelentéktelen szintrél 8GW-ra
nétt, és az Engedélyes ellatasi teriletén a HKME-k szama 2026 els6 negyedévéig
43.957 db-ra nétt 432.050 kVA beépitett teljesitménnyel.
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A HMKE-k halozatba torténd energia betaplalasa a jellemzéen energia vételezésre
tervezett haldzaton fesziltségemelkedést okoz, megvaltoztatja a transzformatorok
terhelését, védelmi problémakat eredményez €és neheziti az Uzemiranyitasi
tevékenységet. Az MSZ EN 50160 jelii szabvany alapjan az Engedélyesnek a
kisfeszultségl halézaton a névleges feszlltséget normal dzemi korulmények kozott
230 V +10%-on, azaz 207 V és 253 V kozott kell tartania a tizperces feszltségatlagra
nézve az id6é 95%-aban, mig +10 % / -15 %-ot kell tartania az idé 100 %-aban.

Az Engedélyes el6adta, hogy jelenleg azonban ettdl szigorubb elbirasokat ir el6 a GSZ
hatarozatban rogzitett GSZ IX. kovetelmény, mely szerint ,a felhasznalasi hely
csatlakozasi pontjan az Engedélyes a névleges fesziltség +7,5 % (leagazasi ponton
+8/-7%) tartomanyon belll szolgaltatja a villamos energiat normal Uzemallapoti
egyhetes mérése alatt (barmely nap) a napi barmely 10 percre atlagolt értékek 95%-
aban.” A GSZ kovetelmény szerint tehat a normal Gzemallapotban a kisfeszlltségi
hal6zaton az Engedélyesnek a csatlakozasi pont feszlltségtlrés-savjat az egyhetes
mérés alatt (barmely nap) a napi barmely 10 percre atlagolt értékek 95%-aban a
szabvanyban rogzitett 207 V és 253 V helyett 212,75 V — 247,25 V kdzo6tti savban kell
tartania.

Az Engedélyes éllaspontja szerint a HMKE-k jelentés elterjedése, tovabba azok
hélozati fesziltségre gyakorolt hatadsa miatt a GSZ fentebb ismertetett fesziltségszint
kdvetelményének torlése sziikséges.

Az Engedélyes hivatkozott arra, hogy az IEC 60038 szabvany hatarozza meg, hogy a
felhasznaldi berendezéseknek milyen szabvanyos halozati feszultséget kell tlrnidk,
Az ezen szabvanyban szerepld feszlltségtartomanyon belil a fogyasztoi
készllékeknek biztonsagosan és megfeleléen kell mikodnitik. A szabvany szerint a
készllékek feszlltségtlirésének a szabvanyos 230 V x10%-o0s tartomanyba kell
esnilk. Az IEC 60038 szabvany els6 kibocsatasa 1983-ban tértént. Magyarorszagon
a névleges haldzati fesziltség 2003. januar 1. 6ta 230V. Vagyis a gyartdk legaladbb 23
éve olyan készulékeket gyartanak, amelyek megfelelnek ezen kovetelményeknek.
A CE-megfelel6ség feltétele az EU-s halozati paraméterek kozotti megfelelé miikodes,
tehat a forgalomba hozand6 termék csak akkor kaphat CE-jeldlést, ha a 230 V £10%
tartomanyban megfeleléen mikédik (i) nem melegszik tal, (i) nem Iép fel Gzemi
instabilitas és (iii) a hal6zati ingadozasokat elviseli. Ez az Engedélyes szerint azt
jelenti, hogy a GSZ IX. szerinti feszlltségtartomany felsé hatarat meghaladé, a
szabvanynak megfelel6 fesziltségszint, a felhasznaldi berendezésekre karos hatassal
nem bir.

Az Engedélyes a fenti indokok alapjan kérte a GSZ hatarozat médositasat.
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A Hivatal az Engedélyes kérelmében foglaltak értékelését kovetden az alabbiakat
allapitotta meg.

A Vet. 57/A. 8 az alabbiak szerint rendelkezik.

57/A. 8 (1) A Hivatal hatarozatban az engedélyesek tevékenységének minimalis
mindségi kbvetelményeire és elvart szinvonalara vonatkoz6 minéségi mutatokat allapit
meg.

(2) A min6ségi mutatok kére az alabbiakra terjed ki:
a) az ellatds megbizhatésaga,
b) az ellatas folyamatossaga,
c) az Uzembiztonsag,
d) a felhasznalokkal térténé kapcsolattartas,
e) a villamosenergia-mindség mérheté és ellenérizhetd jellemzdi, és
f) az egyes engedélyesek altal végzett alaptevékenységhez kapcsoldédd egyéb
Jellemzd szolgaltatasok ellatasanak minésége.

3)

(3a) A Hivatal jogosult a felhasznalok teljes kérére vonatkozd, valamint az egyedi
felhasznalokkal szemben teljesitendé kbévetelményeket kilén-kulon, tovabba a
kovetelmények elmulasztdsa esetén alkalmazandd szankcidkat meghatarozni. Az
egyedi felhasznalokkal szemben teljesitend6 kbvetelmények elmulasztasa esetére a
Hivatal jogosult automatikus, a felhasznalé igényérvényesitése hianydban is
teljesitend6 szankciok meghatarozéséra.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatarozat tartalmazza
a) az engedélyesek adatszolgaltatasanak kételezé hataridejét, valamint az adatok
tartalmara és megbizhatésagara vonatkozo kévetelményeket,
b) a kbdvetelmények be nem tartasa esetén alkalmazhaté jogkdvetkezményeket,
c) a szankcionalhaté és a nem szankcionalhaté mutatokat.

(5) Az egyedi felhasznaldkat érinté mutatok be nem tartasa az érintett felhasznalokkal
szemben szerzédésszegésnek mindsil, amelynek jogkbvetkezményét a Hivatal
allapitja meg.

(6) Az (1) bekezdés szerinti hatarozat — a kériilmények jelentés megvaltozasa esetén
— az engedélyes kérelmére médosithato.

A GSZ hatérozat A.) melléklet 1.2. pontjAban meghatarozott GSZ IX. kdvetelmény a
feszliltségmindéségre vonatkozdan az alabbi harom elbiras egylttes teljesitését irja
el6:
o A fogyasztoi csatlakozasi ponton a mért fazisfesziltség tizperces atlagéertéke
a névleges fazisfesziiltségtél maximum 7,5%-ban térhet el (Unx7,5%) az id6
95%-aban az egyhetes mérés soran.
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o A fogyasztdi csatlakozasi ponton a mért fazisfesziltség tizperces atlagértéke
a névleges féazisfesziiltségtél maximum 10%-ban térhet el (Un+10%) az id6
100%-aban az egyhetes mérés soran.

o A fogyasztéi csatlakozasi ponton a mért fazisfesziltség egyperces atlagérteke
a névleges fazis fesziiltségtél maximum +15%-ban, illetve maximum -20%-
ban térhet el (Un+15% -20%) az id6 100%-4ban az egyhetes mérés soran.

A fesziltségminéségre vonatkozd6 nemzetkdzi MSZ EN 50160 szabvany
feszlltségmindségi kdvetelményi az alabbiak:
o A fogyasztdi csatlakozasi ponton a mért fazisfesziltség tizperces atlagértéke
a névleges féazisfesziiltségtél maximum 10%-ban térhet el (Un+10%) az id6
95%-4aban az egyhetes mérés soran.
o A fogyasztoi csatlakozasi ponton a meért fazisfeszultség tizperces atlagértéke
a névleges fazisfesziiltségtél maximum +10%-ban, illetve maximum -15%-ban
térhet el (Un+10% -15%) az id6 100%-4ban az egyhetes mérés soran.

A Vet. 57/A. 8 (6) bekezdése alapjan a Hivatal megvizsgalta, hogy a GSZ hatarozat
modositasanak valamennyi feltétele fennall-e. A hivatkozott jogszabalyi rendelkezés
alapjan a hatarozatmodositasra az Engedélyes kérelme alapjan a korilmények
jelentds megvaltozasa esetén van moéd. Az Engedélyes kérelmében ismertette
azokat a jelentds valtozasokat, melyek a GSZ hatarozat 2008. évi megalkotasa 6ta
eltelt 18 évben — els6sorban a HMKE-k témeges elterjedése miatt — az Engedélyes
mikodési korlilményeit érintették. Az Engedélyes tételesen aldtdmasztotta, hogy a
valtozas mértéke jelentds volt, ugyanis 2026 elsé negyedéveéig 432.050 kVA beépitett
teljesitménnyel 43.957 db HMKE kerult telepitésre az Engedélyes ellatasi terlletén,
melyek miatt kénytelen volt egyes aramkordket zarolni.

A Hivatal megallapitotta, hogy az Engedélyes éltal hivatkozott kérilmények valéban
érdemben befolyasoltdk az Engedélyes miikodését és egyértelmliien az Engedélyes
tevékenységétol fiiggetlentl, kiilsé okokra visszavezethetéen kovetkeztek be.
A Hivatal az Engedélyes altal el6adott tényeket részben maga is ismerte, a
kisfeszlltségl zarolt aramkorok szamardl tudomassal rendelkezik.

A Hivatal a kérelem és a rendelkezésére all6 adatok alapjan megéallapitotta, hogy a
GSZ IX. ,Feszlltség a kisfesziiltségli felhasznalasi hely csatlakozasi pontjan”
kovetelmény feszlltségminéségre vonatkozd harom kritériuma egyenként és
Osszességeében is szigorubb elbirasokat allapit meg az MSZ EN 50160 szabvany
parhuzamba hozhato eléirasainal.

A GSZ IX. mutatd masodik és harmadik kritériuma — melyek torlését az Engedélyes

nem kérelmezte — az MSZ EN 50160 szabvany el6irasainal tovabbra is szigorubb
kovetelményeket tamaszt az Engedélyessel szemben. Az MSZ MSZ EN 50160
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szabvany szerint az Un+10%-0s tizperces fesziltséget az egyhetes mérés 95%-aban
kell tartani, ugyanakkor a GSZ IX. nem térlendd masodik feszlltségminéségi
kovetelménye szerint az egyhetes mérés 100%-aban kell a tizperces feszlltség
atlagnak az Un+10%-os tartomanyon belll lennie. Vagyis nem engedélyezett a
szabvéany szerinti +10%-0s, és +15%-0s eltérés. A GSZ IX. — szintén megmaradé —
harmadik pontja egy tovabbi kdvetelményt is megfogalmaz. A feszlltség egyperces
atlagértéke sem haladhatja meg +15%, -20%-0s mértéket az idé 100%-aban. Vagyis
a rovid idejl feszlltségtullépések sem megengedettek. Figyelemmel a GSZ 1X. mutatd
fent emlitett, két megmaradd, MSZ EN 50160 szabvanyt meghaladd kritériumara, a
GSZ IX. az els6 kdvetelmény torlését kdvetben is kelld felhasznaldi garanciat jelent a
felhasznaldk részére biztositando fesziltségszintre.

Amellett, hogy a GSZ IX. kdvetelmények teljesitésére hatd korilmények jelentds
mértékben valtoztak meg, tehat az Engedélyes megalapozottan nyujtotta be kérelmét,
a Vet. 57/A. 8 (6) bekezdésének feltételes megfogalmazasa szerint a Hivatal a
kordlmények jelentés megvaltozasa esetén is mérlegelési jogkdrében donthet arrdl,
hogy az adott engedélyes tevékenységére mindéségi mutatokat megallapitd
hatarozatat médositja-e, €s ha igen, akkor milyen mértékben teszi azt meg. A Hivatal
erre figyelemmel a korilmény-valtozasok hatasain tulmenden tovabbi szempontokat
is értékelt dontése soran.

A Hivatal jelentés sullyal vette figyelembe, hogy a GSZ IX. kdvetelmények enyhitése,
a szabvany el6irasokkal valé 6sszhangba hozatala, a felhasznéléi berendezésekre
elméletileg karos hatassal nem birhat. Az IEC 60038 szabvany alapjan a készulékek
feszlltségtiirésének a szabvanyos 230 V +10%-o0s tartomanyba kell esnilk, és ezzel
0sszhangban az MSZ EN 50160 jel(i szabvany szerint a villamosenergia elosztoéknak
a kisfeszultségl halézaton a névleges fesziltséget normal Gzemi kérilmények kdzott
230V +£10%-on, azaz 207 V és 253 V kozott kell tartaniuk a tizperces feszultségatlagra
nézve az id6 95%-aban, mig +10% /-15 %-on az id6 100 %-aban. Ezzel
Osszefliggésben az MSZ EN 50549-1 szabvany szerint az inverterek is a névleges
feszlltség 110%-anal, azaz 253 V esetén kapcsolddnak le a kdzcéla haldzatrél. A
szabvanyeldirasok, és a GSZ IX. megmarado elbirasai tehat magas szinten védik a
felhasznaldi készulékeket az azokat karosito tulfeszultségtol.

Tekintettel arra, hogy a GSZ hatarozat A.) melléklet 1.2. pontjaban meghatarozott — a
jelen hatérozattal tordlt kdvetelményen tulmend — fesziltségminbségi eldirasok
szigorubbak mint az MSZ EN 50160 szabvany, a Hivatal olyan feszultségmin&ségi
kovetelményeket tamaszt a jovében is az engedélyesekkel szemben, amelyek
megtartasaval az engedélyesek biztositani kotelesek a felhasznaldi készilékek
védelmét a karosito tulfeszultségtdl. A GSZ 1X. kbvetelmény tovabbra is alkalmazandd
masodik elbirdsa a névleges fazisfesziltség +/-10%-0s keretek kozott tartasat az
egyhetes mérés soran az id6 100%-4ban varja el, szemben a 95%-0s szabvany
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kovetelménnyel. Ezt egésziti ki — a szabvany el6irasokon tulmutatva — a GSZ IX.
kovetelmény harmadik feltétele, mely szerint a fazisfesziltség atlagértéke az
egyperces merések soran sem lépheti tul a +15%/-20%-0s értéket. Ezen két elbiras
alkalmazasa tovabbra is magas szintli védelmet jelent a felhasznalok részére.

A Hivatal a fentiek alapjan megéallapitotta, hogy az Engedélyes ellatasi teriletén
elterjedt HMKE-kre tekintettel a GSZ IX. kovetelmény elsé kritériumanak tovabbi
fenntartasa nem indokolt, tekintettel arra, hogy az MSZ EN 50160 szabvany el8irasai,
tovabba a GSZ fennmaradé feszlltségkovetelményei megfeleld miszaki védelmet
nyujtanak a felhasznalok felhasznaléi berendezései szamara, figyelemmel az IEC
60038 szabvany kdvetelményeire. A GSZ IX. kdvetelmény elsé kritériuma torlésének
tovabbi miiszaki indoka az, hogy a HMKE-k széles korl( elterjedése érdemben
megvaltoztatta az elosztéhaldézatok mikoddési korilményeit azaltal, hogy bizonyos
idészakokban és halozati részeken olyan, szabvany szerint még elfogadhato
feszlltségemelkedést idézhetnek el6, amelynek mértéke a korabbiakhoz képest
gyakrabban haladhatja meg a GSZ IX. kdvetelmény elsé kritériumat. A kdvetelmény
torlésének célja az elébbiekre figyelemmel tehat kizardlag az, hogy a szabalyozas — a
felhnasznaldi érdekek egyideji figyelembevétele mellett — 6sszhangba kertljon a
HMKE-k elterjedése miatt megvaltozott miszaki realitasokkal.

A Hivatal a fentiek alapjan lehetségesnek latta a GSZ hatarozat rendelkez6 rész
szerinti médositasat azzal, hogy amennyiben a feszlltségpanaszok szama és
jellege, vagy a rendelkezésére all6 informécidk azt tamasztjadk ald,
intézkedéseket tesz a torléssel érintett kdvetelményrész visszaallitaséara.

A Hivatal felhivja a figyelmet arra, hogy a GSZ IX. kdvetelmény torléssel nem
érintett részei tovabbrais érvényben maradnak, azok teljesitésére az Engedélyes
tovabbra is koteles. A jelen dontés a rendelkezé részben meghatarozottakon
tulmenéen a GSZ hatarozat egyéb részeit nem érinti.

A fentiekre tekintettel a Hivatal a rendelkez6 részben foglaltak szerint dontott.

Az eljarasi koltségrél az altalanos kodzigazgatasi rendtartasrél szoldé 2016. évi CL.
torvény (a tovabbiakban: Akr.) 124. §-a, 125. § (1) bekezdése, valamint az igazgatasi
szolgéltatasi, a felugyeleti dijak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére,
nyilvantartasara és visszatéritésére vonatkozé szabalyokrdl szolé 1/2014. (lll. 4.)
MEKH rendelet 6. § (2) bekezdése alapjan kellett rendelkezni.

A digitalis allamrol és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes szabalyairol szol6
2023. évi CIII. torvény (a tovabbiakban: Daptv.) 9. 8 (2) bekezdése a) pontja alapjan
a Hivatal digitalis szolgaltatas nyujtasara koteles szervnek mindsul. A Daptv. 19. § (1)
bekezdés aa) pontja alapjan elektronikus tgyintézésre koteles valamennyi, a digitalis
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szolgaltatast biztositd szervezet altal nyujtott digitalis szolgaltatasok tekintetében az
ugyfélként eljaré gazdalkodo szervezet.

Az Akr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal dontésével szemben kizarja a
fellebbezést. Az Akr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen dontés ellen
kOzigazgatasi per inditasat teszi lehetévé. A targyalas tartasara és az eljaro birésagra,
a kotelez6 jogi képviseletre vonatkozd tajékoztatast a Hivatal az Akr. 81. § (1)
bekezdése és a koOzigazgatasi perrendtartasrol szol6 2017. évi |. torvény (a
tovabbiakban: Kp.) 77. § (1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3)
bekezdés a) pont aa) alpontja €s a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapjan adta meg.

A Kp. 39. 8§ (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyujtasanak a kozigazgatasi
cselekmény hatalyosuldsara halaszté hatalya nincsen. A kézigazgatasi jogvita
elbiraldsa iranti kdzigazgatési per illetékének meértékét és a targyi illetékfeljegyzési
jogot az illetékrdl sz6ld 1990. évi XCIII. torvény 45/A. 8§ (1) bekezdése és a 62. § (1)
bekezdés h) pontja biztositia. A keresetlevél benyujtasahoz szikséges (rlap
alkalmazaséaval kapcsolatos tajékoztatas a digitalis allampolgarsag egyes szabdalyairdl
Sz016 321/2024. (X1.6.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1)
bekezdés I) pontjan alapul.

A Hivatal feladat- és hataskorét a Magyar Energetikai és Kodzmii-szabalyozasi
Hivatalrol sz616 2013. évi XXII. toérvény (a tovabbiakban: MEKH térvény) 1. 8-a€s 3. 8
(2) bekezdés c) pontja, illetékességét a kdzponti allamigazgatasi szervekrdl, valamint
a Kormény tagjai és az allamtitkarok jogallasérol sz616 2010. évi XLIII. térvény 1. § (3)
bekezdés b) pontja, illetve a MEKH torvény 5/D. § (2) bekezdése hatarozza meg.

A Hivatal — 6sszhangban az Akr. 85. § (3) bekezdésével — a dontést a Daptv.-ben
meghatarozott elektronikus Gton kézbesiti. Az Akr. 82. § (1) bekezdése értelmében a
hatarozat véglegessége a dontés kozlésével all be. A Hivatal jelen hatarozatat a Vet.
159. 8§ (1) bekezdés 13. pontjdban foglalt hataskérében eljarva hozta meg.

A Hivatal véglegessé valt hatarozatait a Vet. 168. § (6) bekezdése alapjan, a honlapjan
kozzéteszi.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegz6 szerint

dr. Juhéasz Edit

elnok
Kapjak:
Engedélyes 1 példany
MEKH irattar 1 példany
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